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BORNIER ARRIÈRE

REMARQUES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

MISE EN GARDE

Toute coupure du conducteur de protection, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil, ou la
déconnexion de la borne de mise à la terre de sécurité risque de rendre l’appareil dangereux lors
de certains disfonctionnements.  Toute coupure intentionnelle est interdite.

Les consignes de sécurité applicables aux équipements connectés en continu stipulent que :
• un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l’installation 
• qu’il doit être situé à proximité immédiate de l’équipement et facilement accessible par

l’opérateur
• qu’il doit être clairement identifié comme dispositif de sectionnement de l’équipement.
• Calibre recommandé pour les fusibles externes :

—  Pour le 100-240 V ca, type de fusible : T, 2 A 250 V

1. Avant d’effectuer tout autre raccordement, la borne de mise à la terre de protection sera
raccordée à un conducteur de protection. Le câblage alimentation doit être connecté de
manière à ce qu’en cas de glissement, le fil de terre soit le dernier à se déconnecter.

2. Le fusible d’alimentation secteur de l’alimentation n’est pas remplaçable. Si l’on soupçonne
que le fusible est défectueux, s’adresser impérativement au service après-vente du fabricant
pour la marche à suivre.

3. Lorsqu’il est probable que la protection a été endommagée, l’unité doit être mise hors
service et protégée contre toute utilisation accidentelle. S’adresser impérativement au
service après-vente du fabricant pour la marche à suivre.

4. Dans les situations où une pollution conductrice (condensation, poussière de carbone) est
probable, un dispositif de conditionnement/filtrage d’air ou d’étanchéité doit être installé
dans l’enceinte.

5. Les câbles de puissance doivent être séparés de ceux d’alimentation. Si ceci n’est pas
possible pour des raisons pratiques, des câbles gainés doivent être utilisés pour les câbles
de commande.

6. Si l’équipement est utilisé autrement que de la manière spécifiée par le fabricant, la
protection assurée par l’équipement risque d’être compromise.

7. L’installation ne doit être confiée qu’au personnel adéquatement qualifié.
8. Afin d’éviter que les mains ou les outils en métal n’entrent au contact de composants sous

tension, le contrôleur devra être installé dans une armoire.
Attention : Capteurs sous tension. Ce régulateur est conçu pour fonctionner avec le capteur de
température directement relié à un élément de chauffage électrique. Veiller cependant à ce que
le personnel d’entretien ne touche pas ces connexions lorsqu’elles sont sous tension. Tous les
câbles, connecteurs et commutateurs de connexion d’un capteur sous tension devront être
calibrés en fonction de la tension du réseau (240 V CA CATII).
Câblage. Il est important de connecter l’instrument conformément aux informations données sur
cette fiche en s’assurant que la terre de sécurité soit TOUJOURS connectée en premier et
déconnectée en dernier. Le câblage doit respecter toute la réglementation locale en la matière,
par exemple au Royaume-Uni la réglementation de câblage IEE la plus récente (BS7671) et aux
États-Unis les méthodes de câblage NEC Classe 1.
Ne pas raccorder l’alimentation AC à l’entrée du capteur basse tension ou à des entrées et
sorties faibles.

9. La tension continue maximale appliquée entre les bornes suivantes ne doit pas dépasser
264 V c.a:
—sortie relais vers raccordements logiques, CC ou capteur ;
—raccordements à la terre.
L’enregistreur/régulateur ne doit pas être raccordé à une alimentation triphasée avec
montage en étoile sans terre. En cas de défaillance, une telle alimentation pourrait excéder
240 V ac par rapport à la terre et le produit présenterait alors des dangers.

10. Mise à la terre du blindage du capteur de température. Certaines installations prévoient
généralement le remplacement du capteur de température, alors que le régulateur est
toujours sous tension. Dans ces circonstances et afin de renforcer la protection contre les
chocs électriques, il est recommandé de mettre le blindage du capteur de température à la
terre. La  mise à la terre du bâti de la machine n’est pas suffisante.

11. Protection contre les températures excessives. Pour éviter une température excessive du
procédé en cas de défaillance, il faut installer une unité séparée de protection contre les
dépassements de température, qui coupera le circuit de chauffage. Cette unité doit être
équipée d’un capteur de température indépendant.
Les relais d’alarme au sein de l’unité n’offrent pas une protection dans toutes les situations
de défaillance.

12. On peut utiliser de l’alcool isopropylique, de l’eau ou des produits à base d’eau pour
nettoyer les étiquettes. Utiliser une solution savonneuse douce pour nettoyer les autres
surfaces extérieures.

13. Avant de sortir un instrument de son boîtier, débrancher l’alimentation et attendre au moins
deux minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger. Dans tous les cas, éviter
de toucher aux composants électroniques de l'appareil lors du retrait de son boîtier.

14. Cet appareil est conçu pour des applications industrielles de régulation des procédés et de
la température et satisfait aux exigences des directives européennes en matière de sécurité
et de compatibilité électromagnétique.

SYMBOLES PRÉSENTS SUR L’ÉTIQUETAGE DE L’ENREGISTREUR/RÉGULATEUR
Il est possible que l’un ou plusieurs des symboles ci-après figure(nt) sur l’étiquetage de l’appareil.    

Les périphériques USB doivent être connectés directement sur l’instrument. L’utilisation de rallonges USB peut
compromettre la conformité ESD de l’unité. Respecter les précautions liées à l’électricité statique lors de l’accès
aux bornes arrière de l’appareil. Prendre des précautions particulières pour les connexions USB et Ethernet.

Consulter le manuel pour avoir 
les instructions

Cette unité est agréée CE

Marque C-Tick pour l'Australie (ACA) 
et la Nouvelle-Zélande (RSM)

Marque Underwriters Laboratories 
Listed pour le Canada et les Etats-Unis

Pour des raisons environnementales, cet 
appareil doit être recyclé avant qu'il atteigne
le nombre d'années indiquées dans le cercle.

Risque de choc électrique

Des précautions contre les décharges
 d'électricité statique s'imposent 
lors de la manipulation de cette unité

Connecteur EtherNet

Connecteur USB

Borne conductrice de protection 
(Masse)

R>600R = inactif
R<300R = actif

R>600R = inactif
R<300R = actif

Contact à fermeture Sortie logique 

R>500R = inactif
R<150R = actif

Détails de terminaison
Les bornes à vis acceptent des fils des diamètres suivants : 
Fil simple 0,205 à 2,08 mm2 (14 à 24 AWG)
2 fils 0,205 à 1,31 mm2 (16 à 24 AWG) inclus

Les bornes à vis doivent être serrées à un couple 
non suupérieur à 0,4 Nm (3,54 lb in).

N'utiliser que des conducteurs en cuivre.

L'entrée de l'alimentation électrique 
n'est pas protégée par un fusible. 
Cette protection doit être assurée
de manière externe.
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Enregistreur/Régulateur

CONTENU DU DVD 
Documentation produit La documentation fournie sur ce DVD est sous format PDF, dont la lecture
nécessite l’utilisation d’Adobe™ Acrobat™ 4.0 ou mieux.  La version en langue anglaise d’Adobe
Acrobat 4.0 pour Microsoft™ Windows™ NT peut être installée à partir de ce DVD en suivant les
instructions ci-dessous.  

Adobe Acrobat pour les autres plateformes et langues peut être téléchargé sur www.adobe.com.

iTools avec Wizards Ensemble polyvalent d’outils de configuration et de supervision.

Review Application pour PC  pour analyser hors connexion les fichiers archivés.

Review QuickChart Autre mode d’exploitation de Review ; fournit une méthode simplifiée pour
visionner les fichiers de données archivés.

La licence du logiciel - Le contrat de licence à l’écran, version A (février 2001) est fournie dans
license.doc (et license.txt)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES PRÉSENTÉES DANS LICENCE.TXT
AVANT D’UTILISER LE LOGICIEL. EN EFFET, EN INSTALLANT LE LOGICIEL FOURNI SUR LES DISQUES
OU EN UTILISANT LES LOGICIELS PRÉ-INSTALLÉS, VOUS, EN TANT QU’UTILISATEUR FINAL,
ACCEPTEZ LES OBLIGATIONS QUE CES CONDITIONS VOUS IMPOSENT VIS-À-VIS DE NOUS,
EUROTHERM LIMITED.
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Fonctions broches

COMMUNICATIONS

Configuration requise 
1. Le PC doit fonctionner sous

Windows 2000, NT4.0 Sp6a
ou XP, + 2005 server. 

2. Pour tous les systèmes
d’exploitation, Internet
Explorer 4.01 ou mieux doit
être installé.

3. Le PC doit être réglé sur
65536 couleurs au
minimum. 

4. Minimum de 23 M RAM
nécessaire, 64 M préférable.

Procédure
1. Insérer le DVD dans le

lecteur du PC.  Le
programme de
configuration doit démarrer
automatiquement, sauf si
‘autorun’ a été désactivé.

2. Si le DVD ne démarre pas
automatiquement, dans
Windows Explorer double-
cliquer sur l’icône du DVD
pour afficher le contenu,
puis double cliquer sur le
fichier setup.exe .

4. Dans la section Do Install
du dialogue, cliquer sur le
bouton souhaité pour
commencer l’installation.

5. Suivre les instructions à
l’écran pour chaque étape
de l’installation.

INSTALLATION

Vue de côtéVue de face
Découpe du panneau : 
92 mm x 92 mm  
(les deux cotes -0 + 0,8mm)

Espace minimum entre les unités : 
Horizontal (‘x’) = 10 mm 
Vertical (‘y’) = 38 mm 

96
 m

m
 

96 mm 90 mm 

Vue de dessus

91
 m

m
 

Profondeur derrière le panneau :  
90 mm câblage non inclus

INSTALLATION MÉCANIQUE
Protection contre les surtensions

Continue: ±30V RMS
Transitoire (<1 ms): ±200V cr-à-cr entre bornes

Détection de rupture de capteur Type: rupture de capteur AC sur chaque entrée donnant une 
réponse rapide sans erreur dc associée

Délai de reconnaissance: <3 secondes
Résistance rupture minimum: Plages 40mV, 80mV: 5kΩ; autres plages: 12,5kΩ

Shunt (entrées mA uniquement): 1Ω à 1KΩ, montage externe
erreur supplémentaire due au shunt: 0,1% de l'entrée

Isolation: entre les voies: 300V RMS ou dc  (Double insolation)
De voie aux circuits électroniques communs: 300V RMS ou dc  (Double insolation)

Voie à masse: 300V RMS ou dc  (Double insolation)
Rigidité diélectrique Test: BS EN61010, 1 minute en test type

entre les voies: 2 500V ca
Voie à masse: 1 500V ca

Gamme mini. Gamme maxi. Résolution Erreur max. (Appareil à 25°C) Performance température
–40mV 40mV 1,9μV 4,6μV + 0,053% de la lecture 13ppm de l'entrée par °C
–80mV 80mV  3,2μV 7,5μV + 0,052% de la lecture 13ppm de l'entrée par °C
–2V 2V 82μV 420μV + 0,044% de la lecture 13ppm de l'entrée par °C
–3V  10V 500μV 1,5mV + 0,063% de la lecture 45ppm de l'entrée par °C

Tableau 1 - Gammes Tension Entrées

Entrée Résistance 
Échelle de température: ITS90
Courant maximum de source: 200μA
Pt100 Gamme : 0 à 400Ω (–200 à +850°C)

Résolution : 0,05°C
Erreur d'étalonnage: de 1,6s ±0.31°C ±0,023 % de la mesure en °C à temp. 

ambiante 25°C 
Coefficient de température: ±0,01°C/°C ±25ppm/°C mesurés en °C à partir de 

température ambiante 25°C 
Bruit sur la mesure: 0,05°C crête à crête avec filtre d'entrée 1,6 s 
Erreur de linéarité: 0,033% (meilleure approximation sur la partie linéaire 

de la courbe)
Résistance de ligne: 0 à 22Ω pour chaque fil
Courant d'ampoule: 200μA nominal

Gamme mini. Gamme maxi. Résolution Erreur max. (Appareil à 25°C) Performance température
0Ω 400Ω 20mΩ 120mΩ + 0,023 % de la lecture 25ppm de l'entrée par °C

Tableau 2 - Gammes Entrée (RTD) en Ohm 

Thermocouples 
Échelle de température : ITS90 
CSF (Compensation de Soudure Froide) Types: Sans, interne, externe, déporté. 

Source CSF déportée: Voie d'Entrée ou mathématiques
Erreur CSF interne: <1°C max., avec appareil à 25°C

Ratio de réjection CSF interne: 40:1 à partir de 25°C
Renvoi haut/bas échelle : Haut, bas ou sans, configurable indépendamment par voie

E/S Logiques et Relais   I/O1, O/P2 et O/P3 
Sortie logique - courant de source  
Tension de sortie bornes: +11V min.; +13 V max.
Courant de sortie court-circuit: 6mA min. (état stationnaire); 

44mA max. (courant de commutation)

Sortie logique de recherche courant I/O1 inactive (courant désactivé)  
Tension de sortie entre bornes: 0V (min.); 300mV (max.)
Courant de fuite de sortie 

source dans court circuit: 0μA (min.); 100μA (max.)

Entrée logique de recherche de fermeture contact I/O1 active (courant activé)  
Courant à l'entrée Entrée à 12V: 0mA (min.); 44mA (max.)

Entrée à 0V: 6mA min. (état stable); 44mA max. 
(courant de commutation)

Tension d'entrée en circuit ouvert: 11V (min.); 13V (max.)
Résistance en circuit ouvert (inactive): 500Ω (min.); ∞ (max.)
Résistance en circuit fermé (active): 0Ω (min.); 150Ω (max.)

Contacts relais
Puissance de commutation des contacts 

(sur-charge résistive): Max. 2A à 230 V RMS, Min. 100mA à 12V
Courant traversant les borniers: 2A (max.)

Entrées logiques - Entrée logique contact à fermeture Dig InA et Dig InB
Contact à fermeture 
Courant de détection en court-circuit (source): 5,5mA (min.); 6,5mA (max.)
Résistance en circuit ouvert (inactive): 600Ω (min.); ∞ (max.)
Résistance en circuit fermé (active): 0Ω (min.); 300Ω (max.)

Sortie CC (option) – sorties analogiques CC OP3  

Sorties courant 
Plages de sortie: Configurables de 0 à 20mA
Résistance de charge: 500Ω max.
Précision de calibration: <±100μA ±1 % de la lecture

Sortie tension 
Plages de sortie: Configurables 0-10V
Résistance de charge: 500Ω min.
Précision de calibration: <±50 mA —1% de la lecture

Générales
Isolation: double isolation 300 V ca entre l'appareil et les autres E/S
Résolution: >11 bits
Dérive thermique: <100 ppm/°C

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Généralités
Généralités
Types d'E/S Entrées analogiques: Quatre

E/S logiques: Une
Entrées logiques: Deux

Sorties relais (Config.Standard): Deux + deux avec connexion commune partagée
Sorties relais (avec option sortie CC): Une + deux partagées avec connexion commune

Sortie CC: Une

Environnement 
Température ambiante

En fonctionnement: 0 à 55°C
En stockage: -20 à +70°C

Humidité En fonctionnement: 5% à 85% HR (sans condensation)
En stockage: 5% à 85% HR (sans condensation)

Protection Face avant: IP65, NEMA4X (International)
Face arrière: IP10  (International)

Chocs/vibrations: Selon BS EN61131-2 (5 à 150Hz. à 1g ; 1 octave par mn)
Altitude: < 2000 mètres
Atmosphère: Ne pas utiliser en environnement corrosif ou explosif
Sécurité électrique: BS EN61010-1 (catégorie d'installation II ; degré de pollution 2)
Compatibilité électromagnétique:
Émissions: (Unités standard): BS EN61326 Classe B – industriel léger

(Option basse tension): BS EN61326 Classe A – industriel lourd
Immunité: BS EN61326 Industrielle

Certifications 
Généralités: CE et cUL, EN61010

Entrée PV: Conforme AMS2750D
Conditionnement : BS61131-2 section 2.1.3.3

Caractéristiques physiques
Montage en panneau: 1/4 DIN
Poids: Instrument seul: 0,44 kg 
Découpe du panneau: 92mm x 92mm (-0.0 +0.8 pour les deux cotes)  

Interface opérateur
Affichage: Affichage couleur TFT 3,5 pouces

(320 pixels de largeur x 240 pixels de hauteur)
Commandes: Quatre touches de navigation sous l'écran

(Page, Déroulement, incrémentation et décrémentation)

Alimentation
Tension d'alimentation: Standard: 100 à 230V ca ±15% a 48 à 62Hz

Basse tension:   24V ca (+20% –15%),  48à 62Hz, ou  24V cc
Dissipation de puissance: 9 W (max.)
Type de fusible: Aucun
Protection contre les micro-coupures: Maintien >10ms avec un tension d'alimentation de 85V RMS

ou 20.4V ca pour basse tension

Batterie de sauvegarde 
Valeurs sauvegardées: Heure, date 
(pour l'horloge en temps réel): Minimum d'un an appareil hors tension
Fréquence de remplacement : Typiquement tous les trois ans
Type: Poly-carbonmonofluoride/lithium (BR2330) (PA260195)

Remplacer la batterie uniquement par le modèle Panasonic BR2330/BE
L'utilisation d'une autre batterie pourrait entraîner un risque 
d'incendie ou d'explosion.
Consulter le manuel pour prendre connaissance des instructions 
de sécurité.

Attention La batterie risque d'exploser si elle n'est pas utilisée correctement.
Ne pas la recharger,la démonter ou la brûler

Communications Ethernet
Type: 10/100baseT Ethernet (IEEE802.3)
Protocoles: Modbus TCP/IP esclave, FTP, DHCP
Type de câble: Catégorie 5
Longueur maximale: 100 mètres
Terminaison: RJ45. LED verte allumée = connexion établie ; quand la Led 

orange clignote cela montre l'activité de la connexion

Port USB 
Nombre de ports: Un à l'arrière de l'instrument
Norme: USB1.0
Débits de transmission: 1,5MBit/s (vitesse minimale)
Courant maximum: <100 mA
Périphériques: Clé USB (8 Go max)

Fréquence de mises à jour/d'archivage 
Echantillonage des E/S: 8Hz
Rafraîchissement courbes tendance: 8Hz max.
Valeur de stockage: La dernière valeur enregistrée lors de l'archivage
Valeur d'affichage: Dernière valeur lors du rafraîchissement de l'affichage

Entrée analogique
Généralités
Nombre d'entrées analogiques: Quatre  
Types d'entrées: volts cc, mV cc, mA cc (shunt externe requis), Thermocouple,

RTD (2-fils et 3-fils), Logique (Fermeture par contact)
Type d'entrée: Universelle entièrement configurable
Fréquence des tests: 8Hz (125ms)
Méthode de conversion: 16 bits delta sigma
Gammes d'entrée: Voir Tableaux 1 et 2
Réjection au bruit (48 à 62Hz)

Mode série: > 95dB
Mode commun: >179dB 

Tension mode commun: 250V ac max.
Tension mode série: 280mV pour la plage la plus basse; 5V crête pour la plage plus élevée 
Impédance d'entrée: Plages 40mV, 80mV, 2V > 100MΩ ;

62,5kΩ pour les tensions d'entrée > 5,6V
667kΩ pour les tensions d'entrée < 5,6V
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